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La presente tesis se planteó con la finalidad de comprobar la eficiencia de un tanque imhoff-
HA como parte del mejoramiento del tratamiento de las aguas servidas municipales, en este 
caso del distrito de Habana. Para lo cual se implementó dos unidades experimentales; la 
primera unidad fue de un tanque imhoff  con 1.48 m de largo, 1.13 m de ancho y 1.02 m de 
profundidad y la segunda unidad de un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal 
con 1.83 m de largo, 0.77 m de ancho, 0.57 de profundidad y pendiente de 1%, sembrada 
con Phragmites australis (carrizo), se utilizó grava de 5.0 cm de diámetro como medio 
granular del humedal. El estudio se empezó en campo, con la construcción de las unidades 
experimentales; operación, monitoreo, localización y toma de muestras al ingreso del agua 
residual de tanque imhoff (afluente), ingreso al humedal artificial (efluente 1) y salida del 
agua residual del humedal artificial (efluente 2), para pasar posteriormente a una etapa de 
análisis de los parámetros tanto en el laboratorio (nitratos, fosfatos y DBO5)  como en el 
lugar donde se encontraban las unidades experimentales (pH, turbiedad, sólidos totales en 
suspensión, temperatura). Se reportó una remoción promedio final de 84.14% para turbidez, 
94.82% para sólidos en suspensión, 35.78% para nitratos, 65.57% para fosfatos y 93.99% 
para DBO5. Con los resultados obtenidos se demostraron que  trabajando con un sistema 
integrado de tanque imhoff y humedal artificial, removieron significativamente la 
concentración de los parámetros evaluados, pues sus valores están dentro de los rangos de 
Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos para los efluentes de plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, asimismo se tomó como 
referencia para parámetros como turbidez, nitratos y fosfatos los estándares de calidad 
ambiental (ECA’s). Finalmente, debido a la remoción significativa y bajos costos de 
operación y mantenimiento, el sistema integrado por tanque imhoff y humedal artificial 
podría ser utilizado en zonas rurales que carezcan de alcantarillado público. 
 
Palabras clave: Plantas de tratamiento, aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, 













The following thesis was raised in order to verify the efficiency of an imhoff-HA tank as 
part of the improvement of municipal wastewater treatment, in this case the district of 
Havana. For which two experimental units were implemented; the first unit was an imhoff 
tank with 1.48 m long, 1.13 m wide and 1.02 m deep and the second unit of an artificial 
wetland with horizontal subsurface flow 1.83 m long, 0.77 m wide, 0.57 deep and slope of 
1%, seeded with Phragmites australis (reed), 5.0 cm diameter gravel was used as the 
granular medium of the wetland. The study was started in the field, with the construction of 
the experimental units; operation, monitoring, location and sampling at the entrance of the 
residual water from the imhoff tank (tributary), entry to the artificial wetland (effluent 1) 
and exit of the residual water from the artificial wetland (effluent 2), to later pass to an 
analysis stage of the parameters both in the laboratory (nitrates, phosphates and BOD5) and 
in the place where the experimental units were located (pH, turbidity, total suspended solids, 
temperature). A final average removal of 84.14% was reported for turbidity, 94.82% for 
suspended solids, 35.78% for nitrates, 65.57% for phosphates and 93.99% for BOD5. With 
the results obtained it was demonstrated that working with an integrated system of imhoff 
tank and artificial wetland, they significantly removed the concentration of the evaluated 
parameters, since their values are within the ranges of Maximum Permissible Limits (LMP) 
established for the effluents of plants of treatment of domestic or municipal wastewater, also 
standards for environmental quality (ECA's) were taken as reference for parameters such as 
turbidity, nitrates and phosphates. Finally, due to the significant removal and low operation 
and maintenance costs, the system integrated by imhoff tank and artificial wetland could be 
used in rural areas that lack public sewage. 
 
Keywords: Treatment plants, wastewater, wastewater treatment, nitrates, phosphates, 







Las aguas residuales en muchos países son un problema ambiental puesto que contaminan 
de una manera irracional los ecosistemas en donde son vertidas, lagos, lagunas, ríos, 
manglares, costas, entre otros, los principales afectados son los animales y plantas que 
habitan en estos ecosistemas pero los humanos también resultamos seriamente afectados ya 
que muchos de estos lugares son una fuente de agua dulce o simplemente por estar ubicados 
cerca de poblaciones resultan una fuente de infección y contaminación para los habitantes 
aledaños. En la ciudad de Moyobamba, actualmente el cuerpo receptor principal de las aguas 
residuales es el Río Mayo y adicionalmente existen 7 receptores secundarios que son los 
barrancos adyacentes a las cámaras sépticas. No existe una planta de tratamiento de sus 
aguas servidas y éstos van directamente hacia el cuerpo receptor (Río Mayo). Del mismo 
modo, el distrito de Habana, cuenta con una PTAR que ya cumplió su vida útil de manera 
tal que ha colapsado, y actualmente las aguas servidas van hacia una quebrada. Esta situación 
ocasiona la vulnerabilidad la de población a sufrir los efectos de la falta de tratamiento de 
las aguas residuales, efectos descritos anteriormente y de los cuales existen antecedentes 
muy similares. Estas consideraciones tomadas en cuenta para el estudio realizado nos 
permitió plantear  la siguiente interrogante: ¿Cuál es la eficiencia de un Tanque Imhoff-HA 
para mejorar la calidad de las aguas servidas municipales del distrito de Habana? Dentro de 
la investigación se planteó como hipótesis principal si el sistema asociado de Tanque Imhoff 
y Humedal Artificial mejorará la remoción de los parámetros del agua residual. 
 
Este estudio e interés de investigación se realizó con el fin de tratar las aguas residuales para 
defender la salud pública y el medio ambiente. Si las aguas residuales no son tratadas y se 
vierten directamente a los ríos, es bastante probable introducir elementos de contaminación 
que acaben produciendo importantes daños ecológicos en el entorno ambiental y 
enfermedades de salud pública en las personas y comunidades que entren en contacto con 
esas aguas contaminadas. En algunas actividades humanas que necesitan el consumo de 
agua, no requieren que sea agua potable, hablamos por ejemplo del riego de zonas verdes o 
el agua utilizada para actividades agrícolas. Considerando que el distrito de Habana tiene 
como prioridad el de seguir apoyando el crecimiento económico de su localidad, y cerrar 
brechas existentes entre ellas, se propuso elaborar un tanque imhoff – HA  a escala, con el 
objetivo de evaluar sus efluentes y mejorar la calidad de las aguas de la localidad. El impacto 
a concretarse en nuestra investigación ha sido de manera que esta propuesta llegue a la 






conciencia entre la población de la zona, dándole la debida importancia al tema de la 
contaminación del agua. 
 
Dentro de nuestro estudio de investigación, la evaluación experimental de los límites 
máximos permisibles (LMP) se ha visto limitado por la ausencia de algunos parámetros 
evaluados en la investigación, puesto que acordes al Decreto  Supremo N° 003-2010-
MINAM aprueban límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas o municipales no están registrados algunos de ellos, teniendo 
que buscar nuevas fuentes de información tomando sólo como referencia a los  estándares 
de calidad ambiental (ECA´s) en aguas residuales para dar validez de los resultados 
obtenidos. 
 
La presente tesis tiene como objetivo general: Determinar la eficiencia de un tanque imhoff-
HA a escala, para mejorar la calidad de las aguas servidas municipales del distrito de 
Habana, Moyobamba. Y como objetivos específicos: Diseñar un tanque imhoff – HA a 
escala como sistema de depuración de las aguas residuales. Determinar los parámetros (pH, 
turbiedad, sólidos totales en suspensión, temperatura, nitratos, fosfatos y DBO5) en el 
afluente y en la salida de cada componente. Comparar los parámetros analizados en el  
tanque imhoff – HA con los LMP y ECA’s. 
 
En el primer capítulo se señalan los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de 
todo lo referente a aguas residuales, el  proceso de un tanque imhoff  y un humedal artificial, 
los  diferentes tipos de humedales diseñados para el tratamiento de las aguas residuales.  
 
En el segundo capítulo se ha considerado el material y la metodología de la investigación 
donde se justifica la parte más importante del experimento, realizando los cálculos para el 
diseño del tanque imhoff  y humedal artificial a escala piloto; resumiéndose en la 
caracterización del agua servida del distrito de Habana y los análisis de las concentraciones 
de los parámetros realizados en el laboratorio. 
 
En el tercer capítulo se detallan los resultados y la discusión obtenidos en el estudio a través 
de tablas y gráficos para su mejor interpretación, destacándose aspectos importantes que 
contribuyeron a dar respuesta  al problema y a los objetivos del proyecto, para llegar  
finalmente a las conclusiones y recomendaciones que se pudieron obtener de la presente 
investigación ejecutada. 
   
CAPÍTULO I 
 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
 
Badillo et al. (2016), concluye que, respecto a las plantas y suelos empleados para la 
construcción del humedal, sus propiedades ayudaron en la remoción de contaminantes 
en el momento del filtrado del agua residual, evidenciando un cambio positivo en los 
diferentes parámetros evaluados; los resultados de cantidad de nitrógeno como nitrato 
no variaron en el humedal que no contenía los EM (11,0mg/l) en comparación con la 
muestra inicial, mientras que el humedal con EM (0,002mg/l) disminuyó debido a que 
el cultivo mixto de microorganismos es capaz de reducir amonio, nitritos y nitratos en 
el agua residual. Por otro lado, lograron una disminución de la turbiedad en el agua 
tratada obteniendo valores de 6,11 UTN y 11,2 UTN, esto se debe a que las capas del 
suelo son capaces de retener los sólidos disueltos y suspendidos presentes en el efluente, 
mejorando la transparencia del mismo. 
 
Romero et al. (2009), concluye que, con respecto al fósforo total, los resultados indican 
una baja eficiencia del sistema, independientemente de la temporada de monitoreo. La 
remoción de fósforo en la mayoría de los sistemas de humedales artificiales no es muy 
eficaz debido a las pocas oportunidades de contacto entre el agua residual y el terreno. 
La adición de arcilla expandida y de óxidos de hierro y aluminio al sustrato puede ser 
prometedora para la eliminación más efectiva de fósforo. 
 
Chuchón y Aybar (2005), concluye que el porcentaje de remoción de la DBO5 de la 
PTAR “La Totora” fue del 86.2%, evacuando efluentes con 46.35 mg/l, proceso 
deficiente en relación a lo estipulado por la Ley General de Aguas D.L. 17752 para 
aguas de clase III, que establece una concentración máxima de 15 mg/l que para 
alcanzar esta concentración sería necesario una remoción del orden del 95.5947%. 
 
Lapa (2014), ha determinado los parámetros físico químico y microbiológico del agua 
residual en el laboratorio especializado, los contaminantes de aguas residuales en el 
efluente, como resultado se ha obtenido en DBO5 de 14.86 mg/l, en SST de 66.80 mg/l,  
estos resultados se ha evaluado en función de las normas nacionales - D.S. N° 002 - 






LPM en DBO5 es 15mg/l, en SST es de 150 mg/l, lo cual se ha corroborado con el 
resultado y LMP llegando a la aceptación de estos resultados según la norma nacional. 
Se ha diseñado el sistema de humedal artificial de flujo horizontal para el tratamiento 
de aguas residuales, lo cual contiene tratamientos preliminares (cámara de rejas y 
desarenador), tratamiento primario (tanque  imhoff), tratamiento secundario (humedal 
artificial) y un lecho de secado.  
 
Medina y López (2013), concluyen que los efluentes que salen del Humedal Artificial 
tiene una temperatura que oscila entre 22 y 23 °C, la turbiedad del agua residual 
doméstica tratada varía entre 4,5 y 15 UTN, la DBO5 varía entre 161 y 97 mg/l y para 
los Sólidos Totales en Suspensión los valores oscilan entre 23 y 45 mg/l. 
 
Flores (2014), concluye que los análisis fisicoquímico y microbiológico del agua 
residual, durante los cuatro meses que se realizó la investigación, están por debajo de 
los valores establecidos en los LMP según norma peruana, por tanto, estos sistema 
pueden ser aplicados como unidades avanzadas de tratamiento de pequeñas ciudades, 
siempre teniendo en consideración el dimensionamiento hidráulico y especificaciones 
técnicas. 
 
Montalván y López (2017), concluyen  que los humedales artificiales de Cyperus 
papyrus (papiro) y Typha angustifolia (totora) al tercer mes de caracterizadas 
obtuvieron una eficiencia de remoción en: coliformes termotolerantes de 82,54%, 
sólidos totales en suspensión de 90, 47%, DQO de 64,98% y DBO5 de 66,96%, 
alcanzando una eficiencia del 64% al 90% en todos sus parámetros caracterizados. 
 
Juarez (2017), concluye que la caracterización de los parámetros fisicoquímicos 
presentaron variaciones en afluente y efluente, obteniéndose resultados como la 
disminución de la concentración en 03 parámetros, con valores de 151,7 mg/l en DQO,  
129,0 mg/l en DBO5 y 1 220,3 ppm en Sólidos totales disueltos; con ligero incremento 
en 05 parámetros con valores de 27,2 ºC en Temperatura, 7,6 unidades de pH, 3,3 ppm 
en oxígeno disuelto, 1,9 ppm en nitratos y 25,9 ppm en fosfatos, comparando finalmente 







1.2. Base teórica 
 
1.2.1.  Aguas residuales 
 
Las aguas residuales domésticas son aguas procedentes de las viviendas, oficinas y 
edificios comerciales que se conducen en forma combinada en alcantarillas subterráneas 
a una laguna de estabilización que generalmente están alejadas de la cuidad. Se 
denomina aguas revidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua, 
se llama también aguas residuales o aguas negras. Son residuales pues habiendo sido 
usadas. Constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo son negras por 
el color que, algunos autores hacen una diferencia aguas servidas y las aguas residuales 
en el sentido que las primeras provendrían del uso doméstico y las segundas 
corresponderían a la mezcla de las aguas domesticas e industriales, en todo caso están 
constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado, sin 
previo tratamiento posterior a su uso (Palacios, 1991). 
 
Las  aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del sistema de 
abastecimiento de agua de una población después, de haber sido modificada por 
diversos usos en actividades domésticas, industriales comunitarias, siendo recogidas por 
la red de alcantarillado que las conducirá hacia un destino apropiado (Rolim, 2000). 
 
Las aguas residuales domésticas se pueden incluir bajo esta definición a la mezcla de 
aguas residuales domesticas con las aguas de drenaje pluvial, aguas residuales de origen 
industrial, siempre que están cumplan con los requisitos para ser admitidas en los 
sistemas de alcantarillado de tipo combinado (Tchobanoglous, 1996).  
 
Las aguas residuales domésticas se originan principalmente en las habitaciones, 
instalaciones sanitarias, lavado de utensilios domésticos, grifos de baño lavado de ropa 
y otros usos domiciliarios. El volumen generado está en función del nivel de educación 
y de las costumbres de los habitantes de las ciudades. Las aguas residuales domesticas 
son el producto de viviendas que poseen un sistema de abastecimiento de aguas 
interconectadas a una red de alcantarillado en la que se vierte todas las aguas servidas 






1.2.2.  Origen y procedencia de los efluentes 
 
De acuerdo con su origen, los suministros de agua se clasifican en tres categorías: (1) 
aguas superficiales, (2) aguas subterráneas y (3) aguas meteorológicas. Las aguas 
superficiales comprenden los cauces (ríos), océanos, lagos y aguas embalsadas. Los 
cauces de agua sometidos a contaminación presentan una calidad variable a lo largo del 
curso del cauce. Las aguas de los lagos y pantanos o embalses, por otro lado, tienen una 
calidad relativamente uniforme. Las aguas subterráneas muestran en general menor 
turbidez que las aguas superficiales. En cuanto a las aguas de lluvia, son de mucha 
mayor pureza física y química que las aguas superficiales o subterráneas (Ramalho, 
1996). 
 
1.2.3.  Tipos de agua residual 
 
Existen diferentes formas de denominar a las aguas residuales, las cuales se detalla en 
la siguiente tabla. 
Tabla 1 
Tipos de aguas residuales  
 
 
Fuente: (Romero, 2000) 
Tipos de agua Definición Características 
Agua residual 
doméstica 
Producidas en las diferentes 
actividades al interior de las 
viviendas, colegios, etc. 
Los contaminantes están 




Son transportados por el 
alcantarillado de una ciudad o 
población 
Contiene materia orgánica, 
nutrientes y patógenos, etc. 
Agua residual 
industrial 
Las resultantes de las descargas de 
industrias 
Su contenido depende del tipo de 
industria Y/o procesos 
industriales 
Agua negra Contiene orina y heces 
Alto contenido de nutrientes, 
patógenos, hormonas y residuos 
farmacéuticos 
Agua amarilla 
Es la orina transportada con o sin 
agua 
Alto contenido de nutrientes, 
hormonas y alta concentración de 
sales. 
Agua café 
Agua con pequeña cantidad de 
heces y orina 
Alto contenido de nutrientes, 
patógenos, hormonas y residuos 
Agua gris 
Provenientes de lavamanos, 
duchas, lavadoras 
Tienen pocos nutrientes y agentes 
patógenos, por el contrario 
presentan máxima carga de 






1.2.4.  Composición de las aguas residuales 
 
Es importante recordar que siempre ocurrirán variaciones significativas en las plantas 
de tratamiento de aguas residuales, dependiendo de la dimensión del sistema, del tipo 
de aguas residuales y del diámetro de inclinación de los interceptores y tipos de 
contribuyentes de aguas residuales, las cargas orgánicas diarias para las diversas plantas 
de tratamiento de aguas residuales se estima usando datos horarios. Las aguas residuales 
domesticas están constituidas en un elevado porcentaje (en peso) por agua, cerca del 
99.9% y un 0.1% de sólidos suspendidos, de los cuales el 70% son orgánicos y el 30% 
son inorgánicos como arenas sales y metales, siendo este 0.1% el que debe ser sometido 
a tratamiento en las PTARs. La composición del agua residual está en función del uso, 
esta depende tanto de las características sociales y económicas de la población así como 
del clima, la cultura y del uso del suelo entre otras. La composición y la concentración 
de estos constituyentes dependerán hasta cierto punto de las costumbres socio-
económicas de la población, la composición del agua residual está determinada por el 
caudal y por su fuente. Las aguas residuales constituyen básicamente en; agua, sólidos 
disueltos y sólidos en suspensión. Los sólidos son una fracción más pequeña 
(representan menos del 0.1% en peso), pero representa el mayor problema a nivel de 






















































Fuente: (Crites y Tchobanoglous, 2000) 
 
1.2.5.  Características de las aguas residuales 
 
1.2.5.1.Contaminantes del agua residual 
 
Cada persona genera 1.8 litros de material fecal diariamente, correspondiendo a 113.5 
gramos de sólidos secos, incluidos 90 gramos de materia orgánica, 20 gramos de 
nitrógeno, más otros nutrientes, principalmente fosforo y potasio (Mara y Cairncross, 
1990). 
 
Los contaminantes en las aguas residuales son normalmente una mezcla compleja de 
compuestos orgánicos e inorgánicos. Normalmente no es práctico ni posible obtener un 
análisis completo de la mayoría de las aguas residuales. Por las razones anteriores han 
desarrollado una serie de métodos empíricos para evaluación de la concentración de 
contaminantes en aguas, cuya aplicación no requiere un conocimiento completo de la 
composición química específica de las aguas residuales consideradas. Las aguas 
residuales domesticas se componen  fundamentalmente en, su carga contaminante, de 
Contaminantes Unidad Intervalo Valor típico 
Sólidos totales mg/l 350-1200 700 
Sólidos suspendidos totales              mg/l 100-350 210 
Sólidos sedimentables mg/l may-20 10 
Demanda bioquímica de 
oxígeno a 5 días 
mg/l 110-400 210 
Demanda química de 
oxígeno 
mg/l 250 - 1000 500 
Nitrógeno total mg/l 20 – 85 35 
Amoníaco libre mg/l 12 – 50 22 
Nitritos mg/l 0 – 0 0 
Nitratos mg/l 0 – 0 0 
Fósforo total mg/l abr-15 7 
Cloruros mg/l 30-100 50 
Sulfatos mg/l 20-50 30 
Grasas y aceites mg/l 50-150 90 
Coliformes totales NMP 106 -109 107 -108 






materia orgánica en forma soluble o coloidal y de sólidos en suspensión (Ramalho, 
1996). 
 
a. Características físicas: 
 
Potencial de hidrógeno (pH) 
 
Origina cambios en la fauna y la flora de los cuerpos de agua. Ejerce influencia sobre 
la toxicidad de ciertos compuestos, como el amoníaco, metales pesados, hidrógeno 




Las variaciones de temperatura afectan reacciones químicas y actividades biológicas, 
generando cambios en el medio, en el desarrollo de la biota presente en él, además de 
disminución en la concentración de oxígeno disuelto (Fair, y otros, 1988). 
 
Sólidos suspendidos  
 
Partículas de pequeño tamaño y de naturaleza y procedencia muy variadas 
Aproximadamente el 60% de los sólidos en suspensión son sedimentables y un 75% son 
de naturaleza orgánica. Las diferentes formas de sólidos indican la presencia de sales 
disueltas, partículas en suspensión de carácter orgánico o inorgánico. Los sólidos 
pueden tener relación directa con otros parámetros físicos (turbiedad y color) o químicos 
(DQO y la DBO5) (Fair, y otros, 1988). 
 
Los sólidos en suspensión, SS es una medida de los sólidos sedimentables (no disueltos) 
que pueden ser retenidos en un filtro. Se pueden determinar pesando el residuo que 
queda en el filtro, después de secado. Son indeseables en las aguas de proceso porque 
pueden causar depósitos en las conducciones, calderas, equipos, etc. Las aguas 
subterráneas suelen tener menos de 1ppm, pero en las superficiales varía mucho en 
función del origen y las circunstancias de la captación (Rigola, 1990). 
 
b. Características químicas: 
 
 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco días. Parámetro de mayor significación 






domésticos. Es la cantidad equivalente de oxígeno (mg/l) que requieren los 
microorganismos para descomponer (oxidar) los componentes orgánicos de las aguas 
residuales. Normalmente se determina la demanda a los cinco días y 20°C donde se 
consume aproximadamente el 70% de las sustancias biodegradables (Ferrero, 1974). 
 
Demanda química de oxígeno (DQO) 
 
La prueba de Demanda Química de Oxígeno es muy usada para medir la carga 
contaminante de los desechos domésticos e industriales. Mediante esta prueba se puede 
medir un desecho en términos de la cantidad de oxígeno requerido para oxidar 
completamente la materia orgánica del desecho a CO2, agua y amoníaco (Ferrero, 
1974). 
 
Aceites y grasas 
 
Las aguas residuales provenientes de restaurantes, lavanderías y estaciones de servicios 
contienen por lo general cantidades considerables de grasas, aceites y detergentes. Al 
permitir el ingreso de tales elementos al interior de los tanques sépticos, existe la 
posibilidad de que sean descargados junto con el efluente del tanque en los sistemas de 
disposición sobre el suelo, o a las subsiguientes unidades del sistema de tratamiento. 
Las grasas y aceites, junto con los sólidos suspendidos, tienden a acumularse sobre la 
superficie de los sistemas de disposición sobre el suelo, limitando la capacidad de 
infiltración del terreno. Además, ocasionan graves problemas debido a su persistencia. 
La concentración típica de grasas y aceites presentes en aguas residuales de restaurantes 
puede tomar valores que van desde 1000 hasta 2000 mg/l, o más. Para evitar los 
problemas ocasionados por su presencia, tanto en unidades de sistemas de centralizados 
de tratamiento como en sistemas de disposición, la concentración de grasas y aceites en 
el efluente de estos sistemas debe ser menor a 30 mg/l. en presencia de grandes 
cantidades de grasas y aceites en plantas centralizadas de tratamiento de aguas 
residuales, se acostumbra emplear un sistema que combina la remoción de arenas por 












En las aguas residuales, la forma predominante del nitrógeno es el nitrógeno orgánico 
que se descompone en nitrógeno amoniacal y se transforma en nitritos y nitratos por 
acción de bacterias aerobias, los nitrosomas y los nitrobacter (Hernández et al., 1996).  
Si existe un predominio de nitratos este es un indicador de la estabilización de las aguas 
residuales con respecto a la demanda de oxígeno. Los nitratos al ser utilizados como 
nutrientes por algas y otros microorganismos, se pueden remover para prevenir o evitar 




El fósforo es un elemento esencial para el crecimiento de microorganismos de las aguas 
y en consecuencia para el proceso de depuración biológica. En las aguas residuales el 
contenido de fósforo se debe por una parte a los vertidos urbanos (detergentes, 
productos de limpieza, fosas sépticas, etc.) y por otra parte a los vertidos de la industria 
agroalimentaria (fertilizantes, pesticidas, etc.) (Hernández et al., 1996).  
 
La descarga de fosfatos en fuentes receptoras estimula el crecimiento de organismos 
fotosintéticos, que pueden causar eutrofización de las agua. El fósforo generalmente se 
encuentra en formas usuales como ortofosfato (PO4
-3), polifosfatos y fosfatos orgánicos. 
La suma de los tres tipos de fósforo se considera como el contenido total de fósforo (P-
total), que es un parámetro importante a considerar en las operaciones de las plantas de 
tratamiento de aguas (Romero, 2013). 
 




Son microorganismos patógenos que son usualmente excretados del tracto 





Es un indicador indirecto del riesgo potencial de contaminación con bacterias o virus 
de carácter patógeno, ya que estos se encuentran siempre presentes en las heces 






1.2.6. Tanque imhoff 
 
El tanque imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción 
de sólidos suspendidos. Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques 
imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que 
integran la sedimentación del agua y a digestión de los lodos sedimentados en la misma 
unidad, por ese motivo también se les llama tanques de doble cámara (Organización 
panamericana de la salud, 2005). 
Los tanques imhoff tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas; 
sin embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los 
procesos de tratamiento preliminar de cribado remoción de arena. 
El tanque imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos: 
 
Cámara de sedimentación. 
Cámara de digestión de lodos. 
Área de ventilación y acumulación de natas. 
 
Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de 
sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, estos 
resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación pasando a 
la cámara de digestión a través de la ranura con traslape existente en el fondo del 
sedimentador. El traslape tiene la función de impedir que los gases o partículas 
suspendidas de sólidos, producto de la digestión, interfieran en el proceso de la 
sedimentación. Los gases y partículas ascendentes, que inevitablemente se producen en 
el proceso de digestión, son desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación 




Contribuye a la digestión de lodo, mejor que en un tanque séptico, produciendo un 
líquido residual de mejores características. 
No descargan lodo en el líquido efluente, salvo en casos excepcionales. 
El lodo se seca y se evacúa con más facilidad que el procedente de los tanques sépticos, 






Las aguas servidas que se introducen en los tanques imhoff, no necesitan tratamiento 
preliminar, salvo el paso por una criba gruesa y la separación de las arenillas. 
El tiempo de retención de estas unidades es menor en comparación con las lagunas.  
Tiene un bajo costo de construcción y operación. 
Para su construcción se necesita poco terreno en comparación con las lagunas de 
estabilización.  
Son adecuados para ciudades pequeñas y para comunidades donde no se necesite una 
atención constante y cuidadosa, y el efluente satisfaga ciertos requisitos para evitar la 




Son estructuras profundas (>6m). 
Es difícil su construcción en arena fluida o en roca y deben tomarse precauciones 
cuando el nivel freático sea alto, para evitar que el tanque pueda flotar o ser desplazado 
cuando esté vacío. 
El efluente que sale del tanque es de mala calidad orgánica y microbiológica. 
En ocasiones puede causar malos olores, aun cuando su funcionamiento sea correcto 





















Figura 1.  Esquema de un tanque imhoff. (Fuente: Organización panamericana de la salud, 2005). 
 














1.2.7.  Humedal artificial 
 
Entre las distintas tecnologías no convencionales existentes, los humedales artificiales 
son los que están experimentando un mayor grado de desarrollo e implantación, 
resultando una opción viable a la hora de obtener agua con una mejor calidad, debido 
principalmente a su elevada eficiencia en la disminución de materia orgánica, nutrientes 
y patógenos, reduciéndose los posibles efectos adversos de los vertimientos sobre los 
medios receptores (Llagas y Guadalupe, 2006). 
 
Los humedales son medios semiterrestres con un elevado grado de humedad y una 
profusa vegetación, que reúnen ciertas características biológicas, físicas y químicas, que 
les confieren un elevado potencial autodepurador. Los humedales naturales pueden 
alcanzar gran complejidad, con un mosaico de lámina de agua, vegetación sumergida, 
vegetación flotante, vegetación emergente y zonas con nivel freático más o menos 
cercano a la superficie (Llagas y Guadalupe, 2006). 
 
Sistema de fitodepuración de aguas residuales de profundidad variable (0.5 - 1.7cm) 
construido por el hombre. Consiste en la construcción de un humedal o pantano donde 
se desarrolla un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de sustrato (grava, arena 
o piedra) impermeabilizado, que se encuentra alimentado por el agua residual a tratar 
(Osnaya, 2012). 
 
Los procesos llevados a cabo en el humedal por la acción conjunta de las macrófitas, el 
sustrato y los microorganismos propios del agua residual remueven los contaminantes 
presentes en ella, como los sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5), nutrientes, metales y patógenos. Así, su funcionamiento se fundamenta en tres 
principios básicos: la actividad bioquímica de los microorganismos, el aporte de 
oxígeno a las especies vegetales durante el día y el apoyo físico del lecho inerte como 
soporte para el enraizamiento de las especies vegetales, además de servir como un 
medio filtrante (Delgadillo et al., 2010). 
 
1.2.7.1. Funciones de los humedales artificiales 
 






Utilizar y transformar los elementos contaminantes por medio de los microorganismos 
y de la biomasa vegetal. 
Lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y de 
mantenimiento (Lara, 1999). 
 
1.2.7.2. Tipos de humedales artificiales 
 
Existen dos tipos de humedales diseñados para el tratamiento de aguas residuales, 
humedales de flujo subsuperficial (SFS) y superficial (SF). En el denominado de flujo 
superficial, el agua circula por sobre la superficie del substrato y, en el de flujo 
subsuperficial, el agua circula a nivel de la superficie del lecho o por debajo del 
substrato (Llagas y Guadalupe, 2006). 
 
 
Figura 2.  Esquema de clasificación de los sistemas de depuración con macrófita. (Fuente: Delgadillo 
et al., 2010). 
 
a. Humedales artificiales de flujo superficial (HAFS) 
 
Son sistemas de tratamiento secundario o avanzado en los cuales el agua residual se 
encuentra en contacto con la atmósfera y constituye la fuente principal de oxígeno para 
la aireación, por lo que, predominan las zonas aeróbicas que favorecen los mecanismos 
de remoción de contaminantes (Villarroel, 2005).  
 
Consisten en lagunas o canales de profundidad variable (0.40 - 1.58 m), con alguna 






agua residual, presencia de un sustrato que sirva de soporte para la vegetación 
emergente (flotante o parcialmente sumergida) y un afluente (agua residual pretratada) 
con una profundidad relativamente baja (0.1 - 0.6 m) que atraviesa la unidad (Miglio, 
2003).  
 
Este afluente es alimentado mediante un flujo horizontal continuo y el tratamiento se 
produce mediante su circulación a través de los tallos y raíces de la vegetación 
emergente (Lara, 1999).  
Según la vegetación común para este tipo de humedales incluye carrizos, juncos, totora, 
juncias, jacinto de agua y lenteja de agua. Esta clase de sistemas se pueden diseñar con 
el objetivo de creación de nuevos hábitats para la fauna y flora, o para mejorar las 
condiciones de terrenos pantanosos naturales. Se reportan porcentajes de remoción 
relativamente alto para diferentes contaminantes (Osnaya, 2012). 
 
De esta manera, se  reporta valores de remoción como: 96% para sólidos suspendidos 
totales (SST), 96% para demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), 87% para demanda 
química de oxígeno (DQO), 40% para nitrógeno total (N-total) y 30% para fósforo total 


























Agua superficial  
Suelo  
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b. Humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) 
 
Son los sistemas más conocidos y utilizados. Se desarrollaron por primera vez en 
Alemania, en la década del 60', por el profesor Kickuth de la Universidad de Kassel.  
Consisten en zanjas excavadas o canales que se diseñan con el objetivo de proporcionar 
tratamiento secundario y terciario a las aguas residuales. Estas zanjas se construyen con 
una ligera pendiente entre la entrada y la salida (0.5 - 1 %) para que se garantice un flujo 
de agua constante y tienen una profundidad que varía entre 0.45 a 1 m (Delgadillo et 
al., 2010).  
Son impermeabilizadas, luego rellenadas con un material granular poroso, denominado 
sustrato, que sirve de soporte para la vegetación emergente, y a través del cual circula 
el agua residual pre-tratada (afluente), manteniendo su nivel por debajo de la superficie 
del sustrato (García y Corzo, 2008). 
 
El afluente se encuentra entre 0.05 a 0.1 m por debajo de la superficie del sustrato, esto 
se logra regulando el nivel de la tubería de salida del efluente tratado. El afluente ingresa 
en forma permanente por la parte superior del lado lateral del humedal y el efluente 
tratado es recogido por un tubo de drenaje, ubicado en la parte opuesta inferior. Es 
importante considerar que el afluente no ingresa directamente al sustrato principal 
(cuerpo del humedal), sino que lo realiza a través de una zona de amortiguamiento, 
compuesta generalmente por grava de mayor tamaño, por la cual el flujo se distribuye 
uniformemente por todo el lecho. De igual forma, el tubo de drenaje es rodeado por 
grava del mismo tamaño que la utilizada al inicio, según su diámetro varía entre 50 a 
100 mm. Se mantiene un flujo horizontal constante del afluente, que es tratado a medida 
que atraviesa el sustrato poroso, las raíces y rizomas de las plantas por procesos de 
filtración y absorción por acción de las plantas; filtración, sedimentación y adsorción 
en el sustrato, y por último, degradación microbiológica (Delgadillo et al., 2010). 
 
Se  reportan eficiencias de remoción: 80-90% para DBO5, 80-95% para SST y 15-40% 
para N-total. Además, menciona que la eficiencia de remoción de fósforo depende de 



















Figura 4.  Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial  Horizontal. (Fuente: Delgadillo et al., 
2010). 
 
c. Humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical (HAFSSV) 
 
Estos sistemas se caracterizan por tener un flujo de ingreso vertical e intermitente. 
Consisten en zanjas o lechos que se encuentran rellenados por un sustrato de 
profundidad entre 0.5 a 0.8 m y de tipo heterogéneo, ya que, se disponen en tres capas 
horizontales de distinta granulometría que se incrementa con la profundidad del lecho. 
La capa más superficial es de arena gruesa, la intermedia de grava y la del fondo de 
grava gruesa, de manera que, el paso del afluente por el lecho no sea excesivamente 
rápido ni lento. En este sustrato se siembra la especie vegetal emergente. El afluente 
ingresa mediante un flujo vertical descendente (de arriba hacia abajo) a través de un 
sistema de tuberías dispuestas sobre la superficie en forma radial o a lo largo del lecho. 
El afluente se infiltra a través del sustrato, distribuyéndose mejor en toda la altura del 
sustrato y mejorándose el contacto del afluente con las raíces de las plantas. Y el 
efluente tratado se recoge mediante redes de tuberías perforadas situadas en el fondo y 
a lo largo del lecho. La aplicación del afluente se efectúa de forma intermitente para 
preservar y estimular al máximo las condiciones aeróbicas, adicionalmente, se suele 
colocar tuberías de aireación con salida al exterior para mejorar las condiciones 
aeróbicas en el sustrato, y así favorecer los procesos de degradación aeróbica y la 
nitrificación (García y Corzo, 2008). 
Los sistemas de flujo vertical tienen una mayor capacidad de tratamiento que los 
horizontales y requieren una menor superficie para tratar determinada carga orgánica. 
Sin embargo, son más susceptibles a la colmatación (Sánchez, 2011).  
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Este tipo de humedal no ha sido muy investigado, sin embargo, se reporta eficiencias 
de remoción de: 90-99% para DBO5, 90-99% para SST, 40-60% para el N-total. Al 
igual que los HAFSSH, la eficiencia de remoción de fósforo dependerá de las 
















Figura 5.  Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial  Vertical. (Fuente: Delgadillo et al., 2010). 
 
 
1.2.7.3. Componentes de los humedales artificiales  
 
De manera general la composición de un humedal es agua, vegetación, medio filtrante 
y microorganismos, además de condiciones ambientales como luz solar y temperatura. 
Cada sistema tiene estructuras adecuadas de entrada y descarga para asegurar una 




Es uno de los factores más importantes ya que de él depende el éxito o el fracaso de un 
humedal artificial; en la columna de agua ocurren diferentes procesos mediante los 
cuales los microorganismos transforman la materia orgánica contenida en el agua 
residual. Pequeños cambios en la hidrología, pueden tener bastante significado en un 
humedal artificial y su eficiencia de tratamiento; es así como debido a la gran superficie 















fuertemente con la atmosfera a través de la precipitación y la evapotranspiración, lo cual 
puede reducir o aumentar el tiempo de retención hidráulico, variar la carga orgánica, y 
en general modificar las condiciones para las cuales se había diseñado el sistema 




El sustrato puede estar conformado por arena, grava, roca, sedimentos y restos de 
vegetación que se acumula en el humedal. Su característica principal es tener la 
permeabilidad suficiente para permitir el paso de agua a través de él. Lo que obliga a 
utilizar materiales de tipo granular, principalmente la grava con un diámetro de 
aproximadamente 5 mm y poros finos. Entre sus funciones más importantes se 
presentan:  
 
Actúan como barrera primaria de filtración. 
Sirve como soporte para el crecimiento de la vegetación y colonias microorganismos 
(biopelícula) que biodegradan la materia orgánica. 
Ayuda a eliminar ciertas sustancias mediante interacciones físicas y químicas. 
Influye en el movimiento del afluente a través del humedal por su permeabilidad. 




En los humedales se desarrollan una gran variedad de microorganismos como bacterias, 
levaduras, hongos y protozoarios. Siendo las bacterias, el grupo fundamental en el 
proceso depurador de las aguas residuales, es decir, de realizar el tratamiento biológico. 
La actividad biológica: 
 Transforma un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en sustancias 
inocuas o insolubles. 
 Altera las condiciones de potencial redox del sustratro, afectando así la capacidad de 
proceso del humedal. 
 Está involucrada en el reciclaje de nutrientes, como por ejemplo las sustancias 






Las bacterias en los humedales pueden ser aerobias y anaerobias que son esenciales para 
la remoción de contaminantes. En la zona superior del humedal, donde predomina el 
oxígeno liberado por las raíces de las plantas y por la fase de intercambio agua-
atmósfera, se desarrollan colonias de microorganismos aerobios. En el resto del lecho 
granular predominarán los microorganismos anaerobios. Es así que, el sustrato utilizado 
en el lecho del humedal, la vegetación emergente usada en el tratamiento y las 
condiciones del ambiente (disponibilidad de oxígeno y temperatura) proveen el hábitat 




El tipo de vegetación más usado en los humedales artificiales son las macrófitas. 
Utilizándose con más frecuencia las plantas enraizadas o arraigadas al sustrato que 
presentan una parte sumergida y otra aérea emergente. Entre ellas tenemos a: la 
espadaña o enea (Typha spp.), la caña o carrizo (Phragmites spp.), y los juncos (Scirpus 
spp.) (Agencia de protección ambiental, 2000). 
 
Las plantas presentan adaptaciones especiales para vivir en ambientes permanentemente 
anegados. Sus tejidos internos disponen de vacíos que permiten el flujo de gases desde 
las partes aéreas hasta las subterráneas y sus rizomas tienen una gran capacidad 
colonizadora. Es por eso, que están directamente relacionadas con la disminución de 
contaminantes a través de sus diferentes estructuras vegetativas (García y Corzo, 2008). 
 
1.2.7.4. Eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
 
La eliminación de la DBO5 ocurre rápidamente por sedimentación y filtración de 
partículas en los espacios entre la grava y raíces, esta es eliminada por los 
microorganismos que crecen en la superficie de la grava, raíces y rizomas de las 
macrófitas. La materia orgánica es degradada de forma aerobia en micro sitios de la 
superficie de las raíces de las plantas, pero en el resto de lecho sumergido ocurre de 
forma anaerobia: fermentación mecánica y sulfato de reducción. La temperatura tiene 
una influencia muy fuerte, por lo que se observan variaciones estacionales en la DBO5 







1.2.7.5. Eliminación de materia en suspensión 
 
En los humedales de flujo subsuperficial los mecanismos de eliminación son diversos, 
la materia en suspensión queda retenida en los humedales mediante la combinación de 
diferentes fenómenos de tipos físico, es decir, se filtra en el medio granular. La 
sedimentación se realiza a causa de la baja velocidad de circulación de agua y el 
tamizado que se da en los espacios intersticiales del medio granular. Todos estos 
fenómenos son potenciados por las fuerzas de adhesión que se dan entre los sólidos para 
formar partículas más grandes (García y Corzo, 2008). 
 
En los humedales horizontales la eliminación de la materia en suspensión sucede en su 
mayor parte en la zona de entrada lo que permite la mengua de la concentración a lo 
largo del lecho; es en 1/4 – 1/3 de la longitud del sistema que permite la eliminación 
total de la materia en suspensión. En los humedales de flujo vertical la materia orgánica 
queda retenida en los primeros centímetros del medio granular. A medida que el agua 
recorre los horizontes del filtro se disminuye la concentración de los contaminantes. 
Tanto el sistemas de flujo horizontal y vertical el rendimiento de eliminación de la 
materia orgánica en suspensión suele ser de más del 90% lo que conlleva a la producción 
de efluentes con concentraciones menores de 20 mg/l de materia en suspensión (Patiño 
y Zhinín, 2011). 
 
1.2.7.6.Eliminación de nitrógeno 
 
El nitrógeno posee un complejo ciclo bioquímico con varias transformaciones bióticas 
y abióticas teniendo 7 estados de valencia (+5 a -3). Los compuestos incluyen una 
variedad de formas orgánica e inorgánicas, que son esenciales para la toda la biota. La 
forma inorgánica más importante en los humedales es el amonio (Vymazal, 2007). 
 
El nitrógeno se encuentra sometido a transformaciones de compuestos orgánicos a 
inorgánicos y viceversa, algunos de estos proceso requiere energía y otros liberan 
energía, que son usados por organismos para crecer y sobrevivir. Todas estas 
transformaciones son necesarias para el desempeño de los humedales, la mayoría de las 
transformaciones químicas son controladas por la producción de enzimas y 







En las aguas residuales urbanas, el nitrógeno se encuentra en forma de amonio y 
también como nitrógeno orgánico, no es muy común encontrar concentraciones 
significativas de nitritos y nitratos. El principal mecanismo de eliminación de nitrógeno 
es de tipo microbiano que consiste en la nitrificación seguida de desnitrificación. Hay 
otros procesos que contribuyen a la eliminación tales como adsorción del amonio y la 
asimilación realizada por las plantas, dado así el ciclo del nitrógeno esta acoplado al 
ciclo del carbono (materia orgánica) en especial por la desnitrificación. Las bacterias 
autótrofas aeróbicas realizan la nitrificación, estas aprovechan el amonio y lo convierten 
en nitrato. La nitrificación requiere 4,6 mg de oxígeno por cada 1 mg de amonio (García 
y Corzo, 2008).  
 
En los humedales horizontales debido a que la transferencia de oxígeno es baja y hay 
pocas zonas aeróbicas, la nitrificación no es destacable y el rendimiento de eliminación 
no supera el 30%. En estos los procesos de nitrificación y desnitrificaron suceden de 
forma acoplada, de manera que el nitrato formado es rápidamente aprovechado, 
generándose nitrógeno gas. (García y Corzo, 2008).  
 
1.2.7.7. Eliminación de fósforo 
 
El fósforo en los humedales se presenta como fosfato en compuestos orgánicos e 
inorgánicos. El ortofosfato libre es la única forma de fósforo que es utilizado por algas 
y macrófitas y este representa el mayor enlace entre el fósforo orgánico e inorgánico 
que circula en los humedales. Otro grupo de fósforo inorgánico son los polifosfatos 
lineales condensado. La eliminación del fósforo es complicada, por lo general se elimina 




Phragmites australis (carrizo) 
 
Phragmites australis o comúnmente conocido como carrizo, es una planta perenne, con 
un rizoma rastrero con capacidad para crecer en la superficie buscando agua. Esta caña 
común forma grandes camas en aguas poco profundas; posee tallos huecos, flexibles y 






crecimiento rápido, vía rizomas; se extienden lateralmente y forman una capa muy 
densa en un año (Patiño y Zhinín, 2011). 
 
Las hojas anchas asperosas y planas se estrechan en un punto, y se unen al tallo por 
vainas lisas, las hojas apuntan en una dirección en el viento. Las flores nacen en 
altamente ramificadas inflorescencias de color púrpura, que miden de 20 a 60 cm de 
longitud. Habita en suelos húmedos y orillas de cursos de agua y lagunas. En ríos se 
encuentran fundamentalmente en los tramos más bajos, en los que la velocidad del curso 
de agua les permite enraizar (Patiño y Zhinín, 2011). 
 
Puede soportar bastante bien niveles moderados de salinidad en el agua y en el suelo, 
necesitando suelos encharcados hasta profundidades de 5 cm, por lo que es posible 





















Figura 6.  Phragmites australis (carrizo). 







1.3. Definición de términos  
 
Afluente. Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o 
proceso de tratamiento (RNE, 2006). 
Agua residual. Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene 
material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión (RNE, 2006). 
Anaerobio. Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre (RNE, 2006). 
Biopelícula: Película biológica adherida a un medio sólido y que lleva a cabo la 
degradación de la materia orgánica (RNE, 2006). 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Cantidad de oxígeno que requieren los 
micoorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de 
tiempo y temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20 °C) (RNE, 2006). 
Demanda Química de Oxígeno. Medida de la capacidad de consumo de oxígeno de la 
materia inorgánica y orgánica presente en el agua o aguas residuales. Se expresa como 
la cantidad de oxígeno consumida por un oxidante químico en una prueba específica. 
No hace diferencias entre materia orgánica estable o inestable y por lo tanto no 
necesariamente interfiere con la demanda bioquímica de oxígeno (García,  J., 2004). 
Digestión. Descomposición de la materia orgánica del lodo que produce una 
mineralización, licuefacción y gasificación parcial (RNE, 2006). 
Eficiencia del tratamiento. Relación entre la masa o concentración removida y la masa 
o concentración aplicada, en un proceso o planta de tratamiento y para un parámetro 
específico. Puede expresarse en decimales o porcentaje (RNE, 2006). 
Efluente. Líquido que sale de un proceso de tratamiento (RNE, 2006). 
Emisor. Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado 
hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta un punto de 
disposición final (RNE, 2006). 
Eutrófica. Alteraciones que se producen en el agua por compuestos de nitrógeno y 
fósforo que incrementan la productividad de algunas plantas, perdiéndose la capacidad 
de neutralizar el oxígeno existente en esa agua (García, 2004). 
Fitodepuración. La fitodepuración es un sistema de depuración de las aguas residuales, 
basado en la utilización de humedales artificiales en los que se desarrollan plantas 
acuáticas (hidrofitos) que contribuyen activamente a la eliminación de los 
contaminantes, principalmente la materia orgánica. Son sistemas muy baratos en la 






Fosfatos. Los fosfatos orgánicos se forman principalmente en procesos biológicos, y 
van a parar al agua como residuos domésticos (García, 2004). 
Humedal construido. Los humedales construidos son sistemas de depuración 
constituidos por lagunas o canales poco profundos (de menos de 1 m) plantados con 
vegetales propios de las zonas húmedas y en los que los procesos de descontaminación 
tienen lugar mediante las interacciones entre el agua, el sustrato sólido, los 
microorganismos, la vegetación e incluso la fauna. Los humedales construidos también 
se denominan humedales artificiales (García y Corzo, 2008). 
Nitratos. Los nitratos se forman en la naturaleza por la descomposición de los 
compuestos nitrogenados como las proteínas, la urea, etc. (García, 2004). 
Planta piloto. Planta de tratamiento a escala, utilizada para la determinación delas 
constantes cinéticas y de los parámetros de diseño del proceso (RNE, 2006). 
Potencial de hidrógeno (pH): logaritmo con signo negativo de la concentración de 
iones de hidrógeno, expresado en moles por litro (RNE, 2006). 
Saneamiento. Las acciones necesarias de control y cambio para restablecer un balance 
ambiental satisfactorio (García, 2004). 
Sólidos totales. Es la materia sólida contenida en el agua, que se obtiene como residuo 
después de someter el agua a temperaturas entre 10 y 105 °C hasta que se evapore. Se 
diferencian de acuerdo al tamaño de las partículas: sólidos disueltos totales o filtrables, 
aquellos que atraviesan un filtro de membrana; y sólidos suspendidos, aquellos que 
serán retenidos en un filtro de membrana de vidrio con tamaño de poro de 1.2 micras. 
Los sólidos totales se expresan en unidades de ml/l o mg/l. De acuerdo a la naturaleza 
del soluto: sólidos orgánicos volátiles y sólidos inorgánicos o fijos (Delgadillo et al., 
2010). 
Turbiedad: Presencia en el agua de sedimentos finos, visibles y en suspensión, que 






   
CAPÍTULO II 
 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Material  
 
2.1.1.  Material para construcción del tanque imhoff  
 




Aditivo impermeabilizante SIKA tipo I 
Plancha de fierro negro de 1 1/16” 
Tubos de PVC de 1/2" 
Válvulas de paso de 1/2" 
Canastilla de bronce de 1/2" 
Accesorios de tubería (Tee de 1/2", Codo 90°, adaptadores, etc) 
Teflón 
Pegamento para PVC 
 
2.1.2. Material para construcción del humedal artificial  
 




Aditivo impermeabilizante SIKA tipo I 
Tubería de PVC de 1/2" 
Válvulas de paso de 1/2" 
Accesorios de tubería (Tee de 1/2", Codo 90°, adaptadores, etc.) 
Teflón 
Pegamento para PVC 
Grava de 5.0 cm 
Confitillo 






2.1.3. Material para la recolección de muestras  
 
Botellas para muestras de 625 ml 
Hielo en gel 
01 culer 
01 bata blanca 
Guantes quirúrgicos 
Mascarillas 
Cinta de embalaje 
 
2.1.4. Material para el trabajo en gabinete 
 
Laptop ACER 
Memoria USB 8 Gb. 
Software (Word, Excel, AutoCAD 2017) 
Impresora 
Útiles de escritorio 
 
2.1.5. Material para la caracterización de los parámetros fisicoquímicos  
 
Reactivos 
Sobres de tampón de nutrientes para DBO5, 300 ml. 
Sobres de reactivo en polvo NitraVer 5 para nitratos. 




Incubadora de DBO5 ILW 115 STD marca POL-EKO-APARATURA 
Medidor de oxígeno disuelto  HI 98193 marca HANNA 
Colorímetro DR 900 marca HACH 
Turbidímetro 1100 IR marca TURBIQUANT 
pH-metro pHTestr 20 marca WATERPROFF 












2.2.1. Descripción de la metodología de construcción del tanque imhoff   
 
Para  poder dimensionar el tanque imhoff se tomaron en consideración los criterios de 
la Norma S 090 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
 
El tanque imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimientos: 
 
Cámara de sedimentación. 
Cámara de digestión de lodos. 
Área de ventilación y cámara de natas. (OPS, 2005). 
 
Para efectos de investigación se construyó el tanque imhoff a escala en propiedad de la 
Municipalidad de Habana con los siguientes procedimientos: 
 
Se realizó la limpieza del terreno donde se va a construir el tanque imhoff a escala. 
 
Se excavó una zanja de 1,18 m de largo, 0,83 m de ancho por 0,87 m de profundidad, a 
esta medida se adicionó 0,15 m a cada lado para la colocación del ladrillo y 0,10 m de 
profundidad de más para el solado. 
 
Se colocó el concreto simple para el solado de 0,10 m.   
 
Se asentó los ladrillos (soga) para las paredes en todo el perímetro del tanque imhoff. 
 
Se procedió a hacer la base con concreto  f´c = 140 kg/cm2 (en forma de tronco de 
pirámide invertida) para la cámara de digestión de lodos. 
 
Se procedió a preparar el mortero junto con el aditivo impermeabilizante SIKA tipo I 
con cemento pulido para tarrajear toda la parte interna. 
 
Se colocó las planchas de fierro negro de 1 1/16” que pertenecen a la cámara de 
sedimentación (el sistema cuenta con dos zonas de cámara de sedimentación), contó 
con dos  planchas de 0,18 m de largo; 0,18 m de diagonal con un ángulo de inclinación 
de 50° y una separación de 0,02 m; dos planchas de 0,29 m de largo; 0,18 m de diagonal 






Se colocó el sistema de drenaje y ventilación con tuberías de PVC 1/2"  y accesorios 
necesarios como tees de 1/2”, codos de 90°, pegamento para tubería de PVC, teflón, 
válvulas de paso de 1/2" y canastillas de bronce de 1/2" para la salida de lodos. En este 
sistema se conectaron 04 tuberías de aireación de PVC de 1/2". 
 
Se instaló una cachimba de 6” con reducciones de 4” a 2” y reducciones de 1 1/2" a 1/2" 
al tubo principal de alimentación de la PTAR del distrito de Habana  para la conducción 
del agua residual hacia una tubería de PVC de 1/2” al  ingreso del tanque imhoff  a 
escala con sus respectivos accesorios como tees de 1/2" para conducir a las dos entradas 
con tubos de PVC de 1/2" a la cámara de sedimentación. 
 
Se instaló la tubería de PVC 1/2" de conducción del agua residual a la salida del tanque 
imhoff y entrada al humedal artificial, utilizando dos válvulas de paso de 1/2” para su 
monitoreo respectivo. 
 
2.2.2. Descripción de la metodología de construcción del humedal artificial   
 
Seguidamente de la construcción del tanque imhoff se construyó el humedal artificial  a 
escala en propiedad de la Municipalidad de Habana con los siguientes procedimientos: 
 
Se realizó la limpieza del terreno donde se va a construir el humedal artificial. 
 
Se excavó una zanja de 1,53 m de largo, 0,47 m de ancho por 0,57 m de profundidad, a 
esta medida se adicionó 0,15 m a cada lado para la colocación del ladrillo y 0,10 m de 
profundidad de más para el solado. 
 
Se colocó el concreto simple para el solado de 0,10 m con 1% de pendiente.   
 
Se asentó los ladrillos (soga)  para las paredes y la base en todo el perímetro del humedal 
artificial. 
Se procedió a preparar el mortero junto con el aditivo impermeabilizante SIKA  tipo I 
con cemento pulido para tarrajear toda la parte interna. 
Se colocó el sistema de drenaje con tuberías de PVC 1/2" en la base del humedal 






de 1/2", codos de 90°, pegamento para tubería de PVC, válvulas de paso de 1/2" para la 
salida del efluente.  
 
Se colocó los sustratos para nuestra planta utilizando grava de 5.0 cm de diámetro a una  
altura de 0,12 m y confitillo a una altura de 0,17 m. 
 
En este sistema se conectó 01 tubería de aireación de PVC de 1/2", una tubería de PVC 
1/2" de conducción del agua residual a la salida del humedal artificial a 0.5 cm por 
debajo del confitillo (Nivel de desagüe) puesto que nuestro humedal es subsuperficial 
de flujo horizontal con su respectiva válvula de paso de 1/2" para el control y  
recolección de las muestras. 
 
Se recolectaron 04 plantas de Phragmites australis (Carrizo), mismas que fueron 
extraídas a 3 meses aproximadamente de crecimiento de un vivero forestal del distrito 
de Calzada, se sembró en el humedal artificial. 
 
Inicialmente todo el sistema de tanque imhoff – HA se alimentó con un 100% de agua 
residual proveniente directamente de la tubería principal de recolección de aguas 
servidas del distrito de Habana. 
 
2.2.3. Descripción del proceso de muestreo 
 
Operación del tanque imhoff – HA  
 
Una vez finalizada la construcción, se procedió a ingresar el agua residual al sistema 
integrado. Desde el primer suministro de agua residual, se esperó 45 días para iniciar 
con la etapa de monitoreo, con la finalidad de que las plantas se adapten a su medio. 
 
Las dos primeras semanas se realizó las fases de llenado sin regulación de caudal para 
el monitoreo respectivo del tanque imhoff y humedal artificial, el agua se cambiaba 
cada 3 días. A partir de la tercera semana se inició con una alimentación continua para 
poder controlar el caudal. Se realizó un seguimiento periódico para verificar el ingreso 




















Monitoreo del tanque imhoff – HA  
 
El monitoreo periódico nos permitió evaluar el funcionamiento de las unidades 
experimentales, con el que se pudo verificar posibles anormalidades y evidenciar que 
se esté cumpliendo con los objetivos establecidos. 
 
Localización de los puntos de muestreo 
 
Para evaluar el funcionamiento del sistema Tanque imhoff – HA se estableció los puntos 
de muestreo de la siguiente manera: ingreso del agua residual al tanque imhoff 
(afluente), ingreso al humedal artificial (Efluente 1) y salida de agua residual del 













El monitoreo tuvo un periodo de 3 meses cada 15 días, en donde se realizó el análisis 





Sólidos totales en suspensión (SST) 
Nitratos 
Fosfatos 






Análisis en campo y en laboratorio 
 
Se realizó mediciones de pH, temperatura, turbidez y sólidos totales en suspensión; en 
el afluente, efluente 1 y efluente 2, para lo cual se adquirió (financiamiento propia) 
instrumentos de medición directa. Para determinar y registrar las lecturas de pH de 
utilizó un pH-metro de mano, para turbidez un turbidímetro digital y para sólidos totales 
en suspensión en simultaneo con la temperatura un equipo de medición de solidos 
totales en suspensión digital. 
 
Mientras se realizaba la medición de los parámetros antes mencionados, se tomaron 
muestras simples en cada punto de muestreo para los otros parámetros. Las muestras se 
llevaron al laboratorio de biología y química de la Facultad de Ecología de la 
Universidad Nacional de San Martín. Esta actividad se realizó en horas de la mañana, 
las muestras se recolectaron en botellas de plástico de 625 ml, previamente lavadas con 
agua destilada, debidamente sellados y etiquetados (contó con información tales como: 
Número de muestra, lugar y/o ubicación de la toma de muestra, fecha de muestreo, hora 
de muestreo y nombre del muestreador) y colocadas en un culer, cubiertas con hielo, 
con el fin de conservar la muestra durante el transcurso del viaje desde Habana hasta el 
laboratorio de la facultad de Ecología. Con la muestra de agua residual obtenida se 
procedió a analizar los datos de los parámetros del afluente, efluente 1 y efluente 2. 
 
2.2.4. Descripción de la metodología usada en el laboratorio 
 
La metodología utilizada en la medición de parámetros principalmente se enmarca en 
las recomendaciones de los métodos estándares para el análisis de aguas residuales y 
los parámetros evaluados se describen a continuación: 
 
Medición de pH 
 
Para la medición de pH se realizó mediante el método instrumental, consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
Se obtuvo la muestra 







Se realizó la lectura del pH mediante el electrodo del medidor portátil un pH-metro 
digital pHTestr 20  marca WATERPROOF.  
 
Medición de la turbidez 
 
Para la medición de turbiedad se realizó mediante el método instrumental, consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
Se obtuvo la muestra 
Se llenó completamente la celda del turbidímetro. 
Se realizó la lectura de la turbiedad con un Turbidímetro 1100 IR marca 
TURBIQUANT. 
 
Medición de sólidos totales en suspensión (SST) 
 
Para la medición de SST se realizó mediante el método instrumental, consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
Se obtuvo la muestra.  
Se colocó 125 ml de muestra  en un vaso de plástico de 250 ml para colocar el medidor 
de SST. 
Se realizó la lectura de los sólidos totales en suspensión mediante el electrodo del 
medidor portátil DiST 1  marca HANNA. 
Cabe mencionar que adicional a la lectura de sólidos en suspensión se hizo la lectura de 
la temperatura en °C. 
 
Medición de nitratos  
 
Para la medición de nitratos se realizó mediante el método instrumental, consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
Se obtuvo la muestra 
Se preparó el agua de dilución (con reactivo NitraVer 5 de marca HACH) 
Se preparó tres diluciones por muestra en botellas de vidrio de tapa rosca de 25 ml (con 







Se esperó un tiempo de 3 min para la comparación de ambas botellas. 
Se realizó la lectura del nitrato con un Colorímetro DR 900 marca HACH, ambas en 
ausencia de luz. 
 
Medición de fosfatos 
 
Para la medición de fosfatos se realizó mediante el método instrumental, consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
Se obtuvo la muestra 
Se preparó el agua de disolución (con reactivo PhosVer 3 de marca HACH) 
Preparación de tres diluciones por muestra en botellas de vidrio de tapa rosca de 25 ml 
(con 10 ml de muestra para cada botella, uno sin reactivo y otro con reactivo para la 
comparación) 
Se esperó un tiempo de 4 min para la comparación de ambas botellas. 
Se realizó la lectura del fosfato con un Colorímetro DR 900 marca HACH, ambas en 
ausencia de luz. 
 
Medición de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
 
Para la medición de DBO5 mediante el método de dilución - instrumental, consistió 
básicamente en lo siguiente: 
 
Se Obtuvo de la muestra. 
Se midió del oxígeno disuelto inicial de las muestras en un vaso de precipitado con 60 
ml de agua residual para su mayor manejabilidad. 
Se preparó el agua de disolución (con nutrientes de 1 ml de DBO5 de marca HACH). 
Se preparó tres diluciones por cada muestra en botellas winkler de 300 ml (con 200 ml 
de muestra para cada muestra). 
Se incubaron las diluciones en oscuridad a 20 °C durante 5 días. 
Se midió el oxígeno disuelto final a 5 días.  







La caracterización de los parámetros físico-químicos que son pH, temperatura, turbidez, 
solidos totales en suspensión, nitratos, fosfatos y DBO5 fue realizado por el mismo 
autor. 
 





Se obtuvo el caudal 
Se calculó el dimensionamiento de ambos sistemas, tanto del Tanque imhoff como del 
humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal. 
Se obtuvo la eficiencia en la remoción de los parámetros del tanque imhoff – HA donde 






Programas de ingeniería 
 
Se utilizó el programa de AutoCAD para el diseño del Tanque Imhoff  - HA 
subsuperficial de flujo horizontal. 
 
Procesamiento de datos 
 
Para el procesamiento de datos se utilizaron tablas y gráficos para la comparación de 
datos resultantes. 
 
Fue necesario el apoyo de los datos del cuadro del  DECRETO SUPREMO Nº 003-
2010-MINAM Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales; para la comparación de 
los resultados que esta norma contiene y los nuevos resultados obtenidos mediantes las 
pruebas de laboratorio en los parámetros que se llegaron a evaluar.   
 
% eficiencia en remoción = concentración entrada – concentración salida x 100 
 






Ya que la normatividad peruana con respecto a límites máximos permisibles no cuenta 
con las concentraciones de tres de los parámetros evaluados, fue necesario tomar como 
referencia los estándares de calidad ambiental (ECA’s).    
 
Para la contrastación de la hipótesis se usó el análisis estadístico T de Student para 
valorar la diferencia significativa de ingreso y salida del afluente y efluente 2  en el 













   
CAPÍTULO III 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Resultados  
 
3.1.1.  Dimensionamiento del sistema integrado por un tanque imhoff y humedal 
artificial. 
 
3.1.1.1. Diseño del tanque imhoff. 
 
Diseño del sedimentador  
 






𝑥 %𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛   
 
Dotación, en litro/hab/día. 
 
Tabla 3 
Población estimada al 30 de junio, 2012-2015 
 







Fuente: (INEI, 2007) 
 
Tabla 4 
Tasa de crecimiento poblacional del distrito de Habana 
 
Distrito Año 
Tasa de crecimiento 
(%) 
Habana 
1972 - 1981 6.3 
1981 - 1993 1.5 
1993 - 2007 2.28 
 
Fuente:( INEI, 2007) 
 
 
Población al 2018  = 2130 hab. 
Temperatura   = 18 °C 
Tasa de crecimiento  = 2.28% 
Período de diseño  = 20 años 
Dotación    = 150 l/hab/d 






Cálculo de la población: 
 
𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓. 𝒕) 
 
Donde: 
𝑃𝑓  : Población futura 
𝑃𝑎   : Población actual 
r    : Tasa de crecimiento (%) 
t    :  Período de diseño 
𝑷𝒇 = 2130(1 + 0.0228 𝑥 20) 
 





𝑥 0.80  
𝐐𝐩 = 401.28 𝑚3/𝑑í𝑎  





𝐀𝐬 = 0.10 m2 
𝐕𝐬 = 𝑄𝑝 𝑥 𝑅 
𝐕𝐬 = 4.64 m3 






















Cs: Carga superficial, igual a 1 m3/ (m2 x hora). 
 
 





R: Periodo de retención hidráulica, entre 1,5 a 2,5 horas (recomendable 2 horas). 
 
 
El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente de los 










𝐚/𝐛 = 8 
𝐚 = 8b 
á𝐫𝐞𝐚 = 𝑎 𝑥 𝑏 
á𝐫𝐞𝐚 = 8𝑏 𝑥 𝑏 
á𝐫𝐞𝐚 = 8b2 
𝐚 = 11.78 m 
𝐛 = 3.10 m 
𝐕𝐝 =
70 𝑥 𝑃 𝑥 𝑓𝑐𝑟
1000
  










En la arista central se debe dejar una abertura para paso de los sólidos removidos hacia 
el digestor, esta abertura será de 0,15 a 0,20 m. 
 
Uno de los lados deberá prolongarse, de 15 a 20 cm, de modo que impida el paso de 
gases y sólidos desprendidos del digestor hacia el sedimentador, situación que reducirá 
la capacidad de remoción de sólidos en suspensión de esta unidad de tratamiento. 
 
Diseño del digestor 
 
Volumen de almacenamiento y digestión (Vd, en m3). 
 
Para el compartimiento de almacenamiento y digestión de lodos (cámara inferior) se 
tuvo en cuenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 5 






°C (días) relativa 
5 110 2 
10 76 1.4 
15 55 1 
20 40 0.7 
> 25 30 0.5 
 









𝐕𝐝 = 234.08  m3 
Donde: 
fcr : factor de capacidad relativa, ver tabla 1. 
P   : Población. 
 
 
El fondo de la cámara de digestión tendrá la forma de un tronco de pirámide invertida 
(tolva de lodos), para facilitar el retiro de los lodos digeridos. 
 
Las paredes laterales de esta tolva tendrán una inclinación de 15° a 30° con respecta a 
la horizontal. 
 
La altura máxima de los lodos deberá estar 0,50 m por debajo del fondo del 
sedimentador. 
 
Tiempo requerido para digestión de lodos 
 
El tiempo requerido para la digestión de lodos varía de acuerdo a la temperatura, por lo 
tanto de acuerdo a la tabla N° 05: 
 
Temperatura : 18°C 
Td  : 55 días   
 
Área de ventilación y cámara de natas 
 
Para el diseño de la superficie libre entre las paredes del digestor y el sedimentador 
(Zona de espuma o natas) se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
El espaciamiento libre será de 1,0 m como mínimo. 
La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del tanque. 







Figura 8.  Dimensionamiento del área de ventilación y la cámara de natas 
 
Cabe resaltar que se hizo el cálculo real del tanque imhoff sin escalas, para lo cual, en 
nuestro caso, se hizo un tanque imhoff piloto con una escala de 1/10, luego de los 
resultados obtenidos, el cual se resume en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6 
Dimensiones del diseño del tanque imhoff a escala 
 
 
Fuente: (El autor)  
Descripción Cantidad Unidad 
Población a verter 3,344 hab 
Caudal de diseño (Qmh) 4.64 l/s 
Borde libre, m 0.03 m 
Espaciamiento libre entre las paredes del sedimentador 0.10 m 
Espesor muros sedimentador,m 0.03 m 
Caudal medio a cada Sedimentador, m3/dia 2.32 m3/día 
Área requerida por cada Sedimentador, m2 0.10 m2 
Ancho de cada sedimentador (B), m 0.15 m 
Ancho Total de Zona de Sedimentacion (sin contar 
muros) 
0.31 m 
Largo zona sedimentador (L), m 1.18 m 
Altura del fondo del sedimentador 0.09 m 
Ancho tanque Imhoff (Bim), m 0.83 m 
Altura del fondo del digestor, m 0.05 m 










3.1.1.2. Diseño del humedal artificial. 
 
Para poder diseñar el humedal artificial, se usó el método de diseño a escala piloto, con 
la siguiente fórmula:  
 
Q piloto = Q real – (Q real * factor de escala) 
 
  Q piloto = 401.28 – (401.28 * 0.9633) 
 




Cálculo del área transversal 
 
El cálculo del área transversal se realiza aplicando la Ley de Darcy, que describe el 





At  : área transversal (m2) 
Ks : conductividad hidráulica (m3/m2. día) 
S   : Pendiente (%) 
 
Pendiente: 
La pendiente o gradiente hidráulico del humedal artificial debe ser plana (0%) para 
evitar encharcamientos, mientras que en el fondo entre 0.5 a 0.2% pero se recomienda 
una inclinación del 1% para facilitar una conducción y drenaje adecuado. (Delgadillo et 




























𝐖 = 0.47 m 
Tabla 7 
Características medias del sustrato en Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 
Horizontal (HASSFH) 
 






Conductividad hidráulica ks (m3 
/m2 .día) 
Arena gruesa o graduada 2 32 1000 
Arena gravosa 8 35 5000 
Grava fina 16 38 7500 
Grava media 32 40 10 000 
Piedra gruesa 128 45 100 000 
 










w  :ancho del humedal(m) 
At  : área transversal (m2) 
d  : profundidad del humedal (m) 
 
La profundidad del sustrato típico es de 0.4m a 1.00 m. entre más profundo se encuentre 
el sustrato, mayor será la carga que el sistema puede procesar, pero si el sustrato es 
demasiado profundo, las condiciones en el fondo llegan a ser anaeróbicas y pueden 
resultar en la eliminación reducida del DBO5 y de nutrientes (García y Corzo, 2008). 
 
















𝐴𝑠 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛
𝑄 ((m3/𝑑í𝑎)
  
Cálculo de la constante de velocidad de reacción, Kt para DBO5 
 
Según ONU-HABITAT- Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, Manual de humedales artificiales, (2008), una fuente de información bien 
establecida, estima un K20 de 1.104 día
-1 
 




Kt : constante de velocidad de reacción (día-1) 
T°  : temperatura (°C) 
 
Kt = 29.64 d
-1 
 






DBOCo : Concentración inicial del contaminante o afluente, mg/l. 
DBOCl : Concentración  final del contaminante o efluente, mg/l. 
Kt  : Constante de velocidad de reacción 
d  : Profundidad del humedal, m 











As = Q x (ln DBOCo – ln DBOCl) 
  Kt x d x n 
As = 1.47 x (ln (110) – ln (11)) 
    29.64 x 0.41 x 0.38 






𝐭 = 0.08 día 









𝐋 = 1.53 𝑚  
Donde: 
t : tiempo de retención hidráulica ( días), Es el tiempo que el agua debe de 
quedarse en el sistema para alcanzar el nivel de DBO5 deseado con la ecuación. 
As : área superficial requerida para remover la carga orgánica (m2) 
d : profundidad del humedal (0.42 m) 










L : longitud del humedal (m) 







3.1.2. Determinación de parámetros del agua residual municipal 
 
Caracterización del agua residual por parámetro: 
 
Para la caracterización de cada parámetro y con la ayuda de los equipos a utilizar durante 
todo el proceso en los cinco muestreos realizados en el afluente, efluente 1 y efluente 2; 














Tabla  8  
Valores de los parámetros en el afluente, efluente 1 y efluente 2 – muestreo 1 
 
















55.87 25.38 9.38 















12.21 10.10 5.26 
Demanda Bioquímica 




98.00 51.96 11.45 
 
Nota: Este análisis fue realizado en el lugar de la tesis y en el laboratorio de biología y química de la 
facultad de Ecología. 
 
Tabla 9 
Valores de los parámetros en el afluente, efluente 1 y efluente 2 – muestreo 2 
 




Unidad 7.31 7.21 7.06 
Temperatura 
 
°C 25.40 25.30 25.00 
Turbidez 
 
UNT 41.52 26.48 8.47 
Sólidos Totales en 
Suspensión (SST) 
 
mg/l 192.00 102.00 9.00 
Nitratos 
 
mg/l 0.10 0.08 0.06 
Fosfatos 
 
mg/l 10.13 8.40 3.67 
Demanda Bioquímica 
de oxígeno (DBO5) 
 
mg/l 106.82 60.80 5.82 
 
Nota: Este análisis fue realizado en el lugar de la tesis y en el laboratorio de biología y química de la 










Valores de los parámetros en el afluente, efluente 1 y efluente 2 – muestreo 3 
 




Unidad 7.54 7.38 7.03 
Temperatura 
 
°C 25.60 25.30 25.10 
Turbidez 
 
UNT 59.75 36.15 7.38 
Sólidos Totales en 
Suspensión (SST) 
 
mg/l 198.00 104.00 10.00 
Nitratos 
 
mg/l 0.07 0.06 0.05 
Fosfatos 
 
mg/l 14.40 10.56 4.62 
Demanda Bioquímica 
de oxígeno (DBO5) 
 
mg/l 102.50 45.13 5.16 
 
Nota: Este análisis fue realizado en el lugar de la tesis y en el laboratorio de biología y química de la 




Valores de los parámetros en el afluente, efluente 1 y efluente 2 – muestreo 4 
 




Unidad 7.61 7.26 7.05 
Temperatura 
 
°C 26.20 25.80 25.50 
Turbidez 
 
UNT 48.80 29.87 8.35 
Sólidos Totales en 
Suspensión 
 
mg/l 201.00 109.00 13.00 
Nitratos 
 
mg/l 0.12 0.09 0.07 
Fosfatos 
 
mg/l 11.02 8.64 3.42 
DBO5 
 
mg/l 96.12 53.87 4.30 
 
Nota: Este análisis fue realizado en el lugar de la tesis y en el laboratorio de biología y química de la 









Valores de los parámetros en el afluente, efluente 1 y efluente 2 – muestreo 5 
 




Unidad 7.53 7.17 7.00 
Temperatura 
 
°C 26.00 25.40 25.10 
Turbidez 
 
UNT 54.54 21.52 6.89 
Sólidos Totales en 
Suspensión 
 
mg/l 208.00 115.00 8.00 
Nitratos 
 
mg/l 0.07 0.05 0.04 
Fosfatos 
 
mg/l 11.21 8.15 3.33 
DBO5 
 
mg/l 107.18 54.99 3.69 
 
Nota: Este análisis fue realizado en el lugar de la tesis y en el laboratorio de biología y química de la 

































Análisis del potencial de hidrógeno (pH) 
 
 
Figura 9. Variación de pH. 
 
Interpretación: Los valores de pH del agua de ingreso (Afluente) mantienen valores 
altos a lo largo del periodo de muestreo con relación a los valores del efluente 1 y 
efluente 2; así mismo muestran que en el efluente 1, el pH es mayor que en el efluente 
2, lo cual supone que las plantas de alguna forma influencian en la disminución de 
concentración del ion hidrógeno. Cabe recalcar que tanto en el afluente, efluente 1 y 
efluente 2 los valores de pH son ligeramente alcalinos, mostrando en la muestra 5 un 










Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
Unidad
 Afluente 7.5 7.31 7.54 7.61 7.53
 Efluente 1 7.3 7.21 7.38 7.26 7.17


















Análisis de temperatura 
 
 
Figura 10. Variación de temperatura. 
 
Interpretación: Los valores de temperatura, en general, éstos varían en función de la 
temperatura ambiente y no se observan variaciones mayores a 1 °C en casi todos los 
valores del periodo de muestreo, obteniéndose en el afluente una temperatura promedio 
de 25.84 °C, 25.44 °C en el efluente 1 y 25.2 °C en el efluente 2, claramente se observa 
diferencia de decimales. Hay que recalcar que en todos los cinco muestreos se presentan 
en el agua del afluente valores altos con relación a los valores obtenidos en el efluente 











Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
°C
 Afluente 26 25.4 25.6 26.2 26
 Efluente 1 25.4 25.3 25.3 25.8 25.4

















Análisis de la turbidez 
 
 
Figura 11. Variación de turbidez. 
 
Interpretación: Los valores de turbidez en el afluente; en el primer, tercer y quinto 
muestreo muestran un comportamiento parecido con entradas por encima de los 50 
UNT, mientras que el segundo y cuarto muestreo con entradas entre los 40 UNT a 50 
UNT. Las variaciones para el efluente 1 en todo el periodo de muestreo son importantes  
con respecto al afluente, obteniéndose valores promedios de 27.88 UNT estando 
claramente por debajo de los 30 UNT, en tanto en el efluente 2 se muestran valores de 
remoción muy significativas con respecto al afluente en todo el periodo de muestreo, 










Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
UNT
 Afluente 55.87 41.52 59.75 48.8 54.54
 Efluente 1 25.38 26.48 36.15 29.87 21.52














Análisis de sólidos totales en suspensión (SST) 
 
 
Figura 12. Variación de sólidos totales en suspensión (SST). 
 
Interpretación: La concentración de sólidos totales en suspensión (SST) en el afluente 
de todos los muestreos está por encima de los LMP (que establece 150 mg/l) con valores 
promedio en 201 mg/l, en tanto en el efluente 1 se muestran valores promedios de 108.5 
mg/l, mientras que en el efluente 2 se muestran valores muy marcados en remoción con 
un valor promedio de 10.4 mg/l, observándose en la muestra 2 y 5 remociones menos 
de 10 mg/l; ambas unidades experimentales muestran valores de remoción por debajo 










Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L
 Afluente 206 192 198 201 208
 Efluente 1 112 102 104 109 115












Análisis de nitratos 
 
 
Figura 13. Variación de nitratos. 
 
Interpretación: Las concentraciones registradas de nitratos en todos los muestreos 1, 2, 3, 
4 y 5 muestran un comportamiento menos de 1 mg/l tanto en el afluente que van desde  
0.31 mg/l hasta 0.07 mg/l; en el afluente 1 con valores que van desde 0.25 mg/la 0.05 
mg/l; en el efluente 2 con un valor de 0.23 mg/l a 0.04 mg/l; lo que evidencia que la 
remoción se encuentra en condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno), dando lugar al 











Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L
 Afluente 0.31 0.1 0.07 0.12 0.07
 Efluente 1 0.25 0.08 0.06 0.09 0.05














Análisis de fosfatos 
 
Figura 14. Variación de fosfatos. 
 
Interpretación: La concentración de fosfatos en el afluente en todos los muestreos tiene 
valores mayores que en el efluente 1 y 2; teniendo mayor concentración en la muestra 
tres con un valor de 14.4 mg/l y menor en la muestra dos con un valor de 10.13 mg/l. 
Para el efluente 1 se muestra un valor máximo en la muestra tres con 10.56 mg/l y un 
mínimo en la muestra cinco con 8.15 mg/l. En el efluente 2 un valor máximo de 5.26 
mg/l y un mínimo en la muestra cuatro con 3.33 mg/l. Se muestra claramente un 









Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L
 Afluente 12.21 10.13 14.4 11.02 11.21
 Efluente 1 10.1 8.4 10.56 8.64 8.15















Análisis de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
 
 
Figura 15. Variación de la Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). 
 
Interpretación: Las concentraciones de DBO5 en las muestras 2, 3 y 5; están sobre el 
LMP (100mg/l) con valores de 106.82 mg/l, 102.5 mg/l, 107.18 mg/l respectivamente; 
mientras que en las muestras 1 y 4 se muestran valores menores de concentración con 
98 mg/l y 96.12 mg/l respectivamente. Se observa que el efluente 1 en todos los 
muestreos hay una disminución significativa con respecto al afluente, con un valor 
60.80 mg/l en la muestra dos y 45.13 mg/l en la muestra tres. En el efluente 2, los  
valores que van desde 11.45 mg/l en  la muestra uno como máximo y 3.69 mg/l en la 
muestra cinco como mínimo; mostrándose claramente una disminución óptima de 








Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L
 Afluente 98 106.82 102.5 96.12 107.18
 Efluente 1 51.96 60.8 45.13 53.87 54.99













3.1.3. Eficiencia en remoción de los parámetros de todo el sistema 
 
El resultado del valor porcentual de remoción de las muestras 1, 2, 3, 4 y 5 se muestra 
en tabla y gráficos de líneas para cada parámetro. 
 
Tabla 13 
Porcentajes de remoción de los parámetros en todo el período de muestreo evaluado 













































mg/l 88.32% 94.55% 94.97% 95.53% 96.56% 
 


















Porcentaje de remoción de la turbidez 
 
 
Figura 16. Porcentaje de remoción de turbidez. 
 
Interpretación: Los valores porcentuales en todo el periodo de muestreo presentan un 
promedio de remoción de 84.14% de turbidez, lo que indica que los lechos de sustrato 
(grava y confitillo) han permitido retener gran cantidad de partículas sólidas en las 
biopelículas formadas en su superficie, por la acción bacteriana. Cabe mencionar que 













Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
UNT
















Porcentaje de remoción de sólidos totales en suspensión (SST) 
 
 
Figura 17. Porcentaje de remoción de sólidos totales en suspensión. 
 
Interpretación: Se observa que para todos los muestreos se presentan altos niveles de 
remoción, estando sobre el 92%; con un porcentaje máximo de remoción en la muestra 
5 con 96.15% y un mínimo de 93.53% en la muestra 4, produciendo en el efluente 2 un 
aspecto claro y sin presencia visible de sólidos. Hay que recalcar que todo el sistema 
presenta óptimos resultados de remoción de éste parámetro tal y como se puede observar 















Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L

















Porcentaje de remoción de nitratos 
 
Figura 18. Porcentaje de remoción de nitratos.  
 
Interpretación: En cada uno de los muestreos, los porcentajes de nitratos tienen un valor 
regular de remoción, con un valor máximo de 42.86% y mínimo de 25.81%, se observa 
que dichos valores porcentuales en todos los periodos de muestreo son positivas, lo que 













Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L

















Porcentaje de remoción de fosfatos 
 
 
Figura 19. Porcentaje de remoción de fosfatos.  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos, evidencian valores porcentuales de remoción 
efectivos de fosfatos, en este caso en todos los muestreos se supera el 55% de remoción, 
alcanzando de manera gradual hasta un 70.29% en el último muestreo. Hay que recalcar 












Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L
















Porcentaje de remoción de la demanda química de oxígeno (DBO5) 
 
 
Figura 20. Porcentaje de remoción de la demanda bioquímica oxígeno (DBO5). 
  
Interpretación: De acuerdo a los porcentajes obtenidos, se observa que en los muestreos 
realizados existen altos niveles de rendimiento de depuración de DBO5, que superan el 
93%, excepto el muestreo 1 con 88.32%, siendo aun así una remoción considerable. En 
el muestreo 5 se alcanza mayor valor porcentual con un 96.56% de remoción. Cabe 
recalcar  que el sistema alcanza niveles óptimos  de remoción para éste parámetro. 
 
3.1.4. Comparación de los resultados obtenidos con los LMP o ECA’s 
 
Para lograr el objetivo específico tres, fue necesario la comparación de los valores 
finales con el DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM  que Aprueba Límites 
Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas o Municipales, para cuatro de los parámetros (pH, temperatura, sólidos 
totales en suspensión y DBO5); los parámetros restantes (turbidez, Nitratos y fosfatos) 
se tuvo como referencia los Estándares de calidad ambiental (ECA’s). A continuación 
se muestran los gráficos del efluente final (efluente 2) comparándolos con los (LMP) o 
ECA’s según corresponda. 
Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 Muestra 05
mg/L















Comparación de valores finales del pH – LMP  
 
 
Figura 21. Comparación de valores finales del pH con D.S. Nº 003-2010-MINAM.   
 
Interpretación: Se puede apreciar que la concentración mínima de pH se logra en el 
muestreo 5 con un valor neutro de 7, observándose en todo el periodo de muestreo 














7.06 7.03 7.05 7
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Comparación de valores finales de temperatura – LMP  
 
 
Figura 22. Comparación de valores finales de temperatura con D.S. Nº 003-2010-MINAM.  
 
Interpretación: Se puede decir que la temperatura mínima se presenta en el muestreo 2 
con un valor de 25 °C y una máxima en el muestreo 4 con 25.5 °C; valores que se 













































Comparación de valores finales de turbidez  – ECA’s  
 
 
Figura 23. Comparación de valores finales de turbidez con D.S. Nº 004-2017-MINAM. 
 
Interpretación: Se puede decir que la turbidez se presenta en el muestreo 9 con un 
máximo de 9.38 UNT y un mínimo en el muestreo 5 con 6.89 UNT; claramente con 
valores que se encuentran en un rango inferior en referencia con los estándares de 
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Comparación de valores finales de sólidos totales en suspensión (SST) – LMP  
 
 
Figura 24. Comparación de valores finales de sólidos totales en suspensión (SST) con D.S. Nº 003-2010-
MINAM. 
 
Interpretación: Se puede observar valores de remoción efectivos de sólidos totales en 
suspensión con un valor máximo de 12 mg/l y un mínimo de 8 mg/l; valores que están 
debajo de los LMP con un rango de 150 mg/l. Mostrándose así la efectividad de 













































Comparación de valores finales de nitratos – ECA’s  
 
 
Figura 25. Comparación de valores finales de nitratos con D.S. Nº 004-2017-MINAM. 
 
Interpretación: Se puede observar valores de remoción de nitratos con un valor máximo 
de 0.23 mg/l y un mínimo de 0.04 mg/l; valores que están debajo de los estándares de 
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Comparación de valores finales de fosfatos – ECA’s 
 
 
Figura 26. Comparación de valores finales de fosfatos con D.S. Nº 002-2008-MINAM. 
 
Interpretación: Se puede observar valores de remoción de fosfatos con un valor máximo 
de 5.26 mg/l y un mínimo de 3.33 mg/l; valores que están por encima de los estándares 
de calidad ambiental (ECA’s) con un rango de 1 mg/l, a pesar que la medición  se realizó 




































Figura 27. Comparación de valores finales de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) con D.S. Nº 
003-2010-MINAM.   
 
Interpretación: Se puede decir que los valores de depuración de la DBO5 tienen un 
máximo de 11.45 mg/l en el muestreo 1 y un mínimo de 3.69 mg/l en el muestreo 5; 
observándose claramente en todo el periodo de muestreo una disminución gradual de la 
DBO5; cumpliendo así con la normatividad estipulada en un rango de 100 mg/l;  cabe 
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3.1.5. Evaluación para contrastación de la hipótesis 
 
Tabla 14 
Prueba T para ingreso y salida de muestras respecto a turbidez 
 
 Entrada Salida 
Media 52.10 8.09 
Varianza 50.38 0.96 
Desviación Estándar 7.10 0.98 
Hipótesis Nula (Ho) ME ≤ MS  
Hipótesis Alterna (H1) ME > MS  
Grados de libertad 4.00  
Estadístico t  13.20  












DECISIÓN: Con un confiabilidad del 95% y un nivel de significancia del 5%, según la 
tabla 14, el valor estadístico t calculado es 13.20, siendo éste mayor que el valor crítico 
t de tabla cuyo valor es 2.13; se rechaza la hipótesis nula, deduciéndose que el sistema 
integrado por ambas unidades experimentales remueve la concentración de turbidez, 









rechazo de H0 
13.20 







Prueba T para ingreso y salida de muestras respecto a sólidos totales en 
suspensión (SST) 
 
 Entrada Salida 
Media 201 10.4 
Varianza 41 4.3 
Desviación Estándar 6.40 2.07 
Hipótesis Nula (Ho) ME ≤ MS  
Hipótesis Alterna (H1) ME > MS  
Grados de libertad 4.00  
Estadístico t 65.15  












DECISIÓN: Con un confiabilidad del 95% y un nivel de significancia del 5%, según la 
tabla 15, el valor estadístico t calculado es 65.15, siendo éste mayor que el valor crítico 
t de tabla cuyo valor es 2.13; se rechaza la hipótesis nula, deduciéndose que el sistema 
integrado por ambas unidades experimentales remueve la concentración de sólidos 
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Prueba T para ingreso y salida de muestras respecto a fosfatos 
 
 Entrada Salida 
Media 11.79 4.06 
Varianza 2.67 0.71 
Desviación Estándar 1.63 0.84 
Hipótesis Nula (Ho) ME ≤ MS  
Hipótesis Alterna (H1) ME > MS  
Grados de libertad 4.00  
Estadístico t 13.60  












DECISIÓN: Con un confiabilidad del 95% y un nivel de significancia del 5%, según la 
tabla 16, el valor estadístico t calculado es 13.60, siendo éste mayor que el valor crítico 
t de tabla cuyo valor es 2.13; se rechaza la hipótesis nula, deduciéndose que el sistema 
integrado por ambas unidades experimentales remueve la concentración de fosfatos, 
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Prueba T para ingreso y salida de muestras respecto a demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) 
 
 Entrada Salida 
Media 102.12 6.08 
Varianza 25.20 9.66 
Desviación Estándar 5.02 3.11 
Hipótesis Nula (Ho) ME ≤ MS  
Hipótesis Alterna (H1) ME > MS  
Grados de libertad 4.00  
Estadístico t 31.19  












DECISIÓN: Con un confiabilidad del 95% y un nivel de significancia del 5%, según la 
tabla 17, el valor estadístico t calculado es 31.19, siendo éste mayor que el valor crítico  
de tabla cuyo valor es 2.13; se rechaza la hipótesis nula, deduciéndose que el sistema 
integrado por ambas unidades experimentales remueve la demanda bioquímica de 
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Para la caracterización del agua residual se obtuvo valores  de nitratos que oscilan entre 0.31 
mg/l – 0.04 mg/l, con un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal y con una 
variedad de planta. Sin embargo, para Badillo et al. (2016), incluye en su estudio 
microorganismos eficientes para la remoción de nitrógeno como nitrato, éstos a su vez no 
variaron en el humedal que no contenía los microorganismos eficientes (11,0mg/l) en 
comparación con la muestra inicial, mientras que el humedal con microorganismos 
eficientes (0,002mg/l) disminuyó debido a que el cultivo mixto de microorganismos es capaz 
de reducir amonio, nitritos y nitratos en el agua residual. Así mismo, se logró una remoción 
de turbiedad como máximo de 9.38 UNT y mínimo de 6.89 UNT logrando una disminución 
significativa y a su vez considerando un parámetro importante acorde al uso que esté 
destinado según la normatividad peruana vigente. Para Badillo et al. (2016), lograron una 
disminución de la turbiedad en el agua tratada obteniendo valores de 6,11 UNT y 11,2 UNT, 
usando para su estudio humedal artificial subsuperficial de flujo vertical, conteniendo tres 
tipos de plantas, indicaron que a pesar de su remoción, no es un parámetro de relevancia 
según la normatividad consultada, no radica un valor permisible respecto a este parámetro.  
 
De acuerdo a los resultados se tuvo porcentajes de remoción de fosfatos en rangos de 56.92% 
- 70.29%, demostrando que el sistema de tratamiento remueve gran parte de la concentración 
de fosfatos, pero no suficientes para la normatividad peruana consultada, se usó una sola 
unidad experimental, un solo tipo de planta y la evaluación se hizo en épocas no 
especificadas. Sin embargo, Romero et al. (2009), incluye en su tesis la evaluación del 
fósforo total, en la época de estiaje, la concentración de la muestra que ingresó al sistema 
fue de 0.9 mg/l de la cual se remueve 3.13 % en el primer humedal (0.87 mg/l), en el caso 
del segundo humedal, la concentración del fósforo total aumenta a 0.9 mg/l, al final del 
sistema, se presenta una remoción total de 21.87 % (0.7 mg/l); en la época de lluvias, la 
concentración del fósforo total presentó una concentración de 1.96 mg/l antes de su entrada 
al sistema y se removió 40.35 % al final del tratamiento. 
 
Durante el estudio se logró un porcentaje de remoción de 93.99% de DBO5, mostrando una 
efectividad en la remoción de éste parámetro, usando el método de dilución para su análisis, 






remoción de 86.2 % usando el método respirométrico para determinar la  DBO5, 
estableciendo  siete puntos de muestro. 
 
Los resultados promedios obtenidos de DBO5 fue de 6.08 mg/l, en SST 10.4 mg/l, resultados 
evaluados de acuerdo a la normatividad peruana vigente (D.S. N° 003- 2010 – MINAM / 
LMP), la norma indica que los LMP en DBO5 es 100 mg/l, en SST  es 150 mg/l; contó con 
un tratamiento primario (tanque imhoff) y tratamiento secundario (humedal artificial), 
además que la tesis no solo fue una propuesta de diseño, también se quiso obtener valores 
de eficiencia reales en todo el sistema. Sin embargo, Lapa (2014),  señala que los valores 
obtenidos en la evaluación de eficiencia de remoción en el sistema de humedal artificial son 
estimaciones realizadas en función de que el proyecto es una propuesta de diseño, 
obteniendo para DBO5  14.86 mg/l, en SST 66.80 mg/l y fueron evaluados en función del 
D.S. N° 002 – 2008 – MINAM /LMP, la norma indica que los LMP en DBO5 es 15 mg/l, en 
SST  es 150 mg/l, ésta propuesta contó con tratamientos preliminares (cámara de rejas y 
desarenador), tratamiento primario (tanque imhoff), tratamiento secundario (humedal 
artificial) y un lecho de secados. 
 
Los valores del efluente que salen del humedal artificial tiene una temperatura de 25 a 25.5 
°C, la turbidez de 9.38 UNT a 6.89 UNT, la DBO5  de 11.45 mg/l a 3.69 mg/l y SST de 13 
mg/l a 8 mg/l, la unidad experimental fue de flujo subsuperficial horizontal, con Phragmites 
australis (carrizo) y origen de agua residual municipal de toda la población. Sin embargo, 
para Medina y López (2013), obtuvieron una temperatura que oscila entre 22 y 23 °C, la 
turbiedad varía entre 4,5 y 15 UTN, la DBO5 varía entre 161 y 97 mg/l y para los Sólidos 
Totales en Suspensión los valores oscilan entre 23 y 45 mg/l, con planta Arundo donax (caña 
brava) y origen del agua residual doméstica de dos casas. 
 
Para la caracterización del agua residual se estableció el análisis de 07 parámetros: pH, 
temperatura, turbidez, sólidos totales en suspensión (SST), nitratos, fosfatos y demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), con el uso de dos unidades experimentales, tanque imhoff 
y humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal con Phragmites australis (carrizo) y 
se colocó dos tipos de sustrato, grava y confitillo, que fueron el soporte para el enraizamiento 
de las plantas. Para Flores (2014), los parámetros estudiados en su investigación incluyó a 






de flujo superficial con Eichhornia crassipes (Jacinto de agua) y colocó como sustrato grava 
y arena para el crecimiento de los microorganismos. 
 
En el estudio se obtuvo remociones de 94.82 % para sólidos totales en suspensión (SST) y 
93.99% para DBO5, con el uso tanque imhoff y un humedal artificial de flujo subsuperficial 
horizontal a escala, un tipo de planta Phragmites australis (carrizo) y se usó como sustrato 
grava y confitillo. Sin embargo, Montalván y López (2017), incluyó en su tesis coliformes 
termotolerantes (82.54%) y DQO (64.98%) así mismo obtuvo remociones de 90.47% para 
sólidos totales en suspensión (SST) y 66.96% para DBO5, con el uso de un humedal artificial 
a escala real de flujo subsuperficial vertical, dos tipos de plantas Cyperus papyrus (papiro) 
y Typha angustifolia (totora) y usaron como sustrato arena, tierra negra, grava media y 
grava fina. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación del humedal artificial subsuperficial de flujo 
horizontal para la remoción de las aguas residuales municipales del distrito de Habana, 
fueron valores promedios de 7.05 para pH, 25 °C para temperatura, 8.09 UNT para turbidez, 
10.4 mg/l para SST, 0.09 mg/l para nitratos, 4.06 mg/l para fosfatos y 6.08 mg/l para DBO5 
empleando Phragmites australis (carrizo). Sin embrago, Juarez (2017), en su investigación 
usó un humedal artificial de lecho fluidizado ascendente con Eichhornia crassipes (Jacinto 
de agua), obteniendo resultados de 129.0 mg/l en DBO5 y; con ligero incremento en 
parámetros con valores de 27.2 ºC en temperatura, 7.6 unidades de pH, 1.9 mg/l en nitratos 
y 25.9 mg/l en fosfatos, además que incluyó el análisis de DQO  (151,7 mg/l), Sólidos totales 



















El sistema integrado por dos unidades experimentales a escala, un tanque imhoff  y un 
humedal; por su alta eficiencia, bajos costos, facilidad en su operación y mantenimiento, son 
aptos en zonas rurales que carezcan de redes de alcantarillado público. 
 
La caracterización final de las aguas residuales municipales  han sido eficientes para valores 
de pH que oscilan entre 7.12 y 7.00, para temperatura entre 25.5 °C y 25.0 °C, para turbidez 
valores entre 9.38 UNT y 6.89 UNT, para SST valores entre 13 mg/l y 8 mg/l, para nitratos 
los valores oscilan entre 0.23 mg/l y 0.04 mg/l, para fosfatos valores entre 5.26 mg/l y 3.33 
mg/l y para DBO5 valores que oscilan entre 11.45 mg/l y 3.69 mg/l. 
 
Los resultados promedios porcentuales de remoción en el sistema integrado, se obtuvo para 
turbidez de 84.14%, para sólidos totales en suspensión 94.82%, para nitratos 35.78%, para 
fosfatos 65.57% y para DBO5 93.99%, en resumen alcanzó una eficiencia que oscila entre 
en 35% al 95% en todos los parámetros caracterizados. 
 
Los resultados obtenidos en el sistema integrado en todo el periodo de investigación, 
cumplieron con los Límites Máximos Permisibles para cuatro de los   siete parámetros  
evaluados (pH, temperatura, sólidos totales en suspensión y demanda bioquímica de 
oxígeno), resultados que nos muestra la efectividad del tanque imhoff-HA como sistema de 
tratamiento para aguas residuales municipales confirmando así la importancia de estas dos 
unidades experimentales trabajando juntas como tratamiento primario y tratamiento 
secundario. 
 
El trabajo de investigación por un sistema integrado de tanque imhoff y  humedal artificial 


















En la construcción de los humedales se  debe respetar los parámetros de diseño, en especial 
la pendiente, ya que este determinará el tiempo de retención hidráulica en el sistema.  
 
Se recomienda que para una próxima investigación se lleve un registro de características de 
la vegetación emergente como altura, densidad de la especie durante el período de arranque 
y todo el período de funcionamiento del HAFSS, a fin de conocer con mayor detalle la 
influencia de estas características en el rendimiento del sistema de tratamiento. 
 
Evaluar otros tipos de parámetros del efluente tanto químicos como biológicos, como aceites 
y grasas, y patógenos, dado que se espera que los mecanismos de remoción de materia 
orgánica sean válidos también para estos dos parámetros. 
 
Evaluar fósforo total en una nueva investigación, acordes a la nueva normatividad peruana 
D.S. N° 004–2017–MINAM aprueban los estándares de calidad ambiental para agua 
(ECA’s). 
 
A la Facultad de Ecología, implementar programas de estudios con tratamiento de aguas 
residuales municipales, para contribuir a investigaciones similares que puedan llegar a 
generar nuevos datos con la investigación, indispensables para este tipo de proyecto. 
 
 A las autoridades competentes que están involucradas en la normatividad peruana 
encargadas de establecer los límites máximos permisibles para aguas residuales domésticas 
o municipales, tomar en cuenta parámetros como turbidez, nitratos, nitritos, fosfatos, etc.; 
que contribuyan a la investigación de proyectos de esta naturaleza. 
 
A las municipalidades encargadas de velar por el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas o municipales, se recomienda el uso de un humedal artificial como parte del 
tratamiento secundario por las ventajas que ésta tiene como sus bajos costos en inversión, 
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Anexo 1. Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM aprueba límites máximos permisibles 













Anexo 2. Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM aprueban los estándares nacionales 













Anexo 3. Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM aprueban los estándares de calidad 


















Anexo 4. Panel fotográfico 
 
 
















































































































































































































































Anexo 5. Planos 
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